[image: image1.jpg]W zwigzku z niezgodnodcig przedmiar z projektem technicznym i wykazem urzadzen w
opisie technicznym proszg o wyjasnienie czy:

uktad przygotowania cieptej wody w sklad ktérego wehodzg miedzy innymi :
podgrzewacz ¢.w.u;

naczynie REFIX DD 33;

pompa fadujaca zasobnik,

pompa cyrkulacyina;

zawor bezpieczeristwa

czgsc zawordw odceinajacych

uktad uzdatniania wody wkiad ktérego wehodzs :

zmigkezacz wody z osprzetem
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53 obj¢te przedmiotem zamdwienia. W przypadku jezeli w/w wehodza w zakres zamowienie
prosze o uzupemienie przedmiaréw robét dla w/w elementow









Wyszogród, dn.25.10.2012 r

UGiM.271.15.2012
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wszyscy

Dotyczy przetargu na:   „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Wyszogrodzie
Zamawiający, Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 23.10.2012 r wpłynęło zapytanie następującej treści:
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W odpowiedzi, Zamawiający informuje iż, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, układ przygotowania ciepłej wody nie jest objęty niniejszym zamówieniem.







Z poważaniem

Mariusz Bieniek
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

