
Zapytanie w sprawie rusztów – do rysunku.

Konstrukcja rusztów dowolna. 10 dyfuzorów w komorze napowietrzania. Dyfuzory 
dyskowe o wydajności 4 – 6 m3 / h. 
Ruszt wyjmowany / sekcyjny / bez konieczności opróżniania komory ścieków.
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